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一、招标邀请函

为做好郑州机械研究所有限公司“科大园区键合线车间供电改造项目”的采购招标工作，通过公开招标诚邀具有资质的机构在详细了解项目内容及相关要求的基础上做出具体方案，向我单位递送投标文件。
1、招标单位：郑州机械研究所有限公司；
2、项目名称：科大园区键合线车间供电改造项目；
3、招、评标方式：公司网站公开招标，内部专家评议，性价比及付款、 服务等条件优者中标。
4、投标文件内容要求：
本项目包含科大园区双电源改造（外网）、1600KVA电力增容（内网）、车间低压动力电改造（内网）三部分。
（1）科大园区双电源改造（外网）：在1#原有中心配增加一个10kV母线段，从市政电源点新引入一条铜300电缆接入新建10kV母线II段，增加联络开关与现有高压柜形成双电源，并将1250kVA区域配变压器电缆接入新增II段高压柜，主要包含电缆、新建排管/顶管施工、电缆井、高压柜、直流屏蓄电池更换、封闭母线、设计、设备安装、施工、试验、调试、供电公司相关手续等；
（2）1600KVA电力增容（内网）：从改造后中心配新增II段母线出一条电缆接入原有2#区域配，在2#区域配新增一台1600KVA 干式变压器及配套高、低压柜，主要包含电缆、新建排管/顶管施工、高低压柜、变压器、电缆井、低压电缆改接、设计、设备安装、施工、试验、调试、送电试运行等及供电公司相关手续。
（3）车间低压动力电改造（内网）：键合线车间内新增6面低压动力柜，从2#区域配新增1600kVA变压器低压柜内按需引出若干条电缆分别接入车间内新增3#、4#、7#、18#、19#动力柜，新增13#动力柜电源引自本次新增7#动力柜。同时将2#区域配800KVA接入的原有南3跨车间电缆改接入新增变压器低压柜内，主要包含电缆、新建电缆沟/桥架、动力柜、设计、设备安装、施工、试验、调试、送电试运行等及供电公司相关手续。
投标文件内容要求：所采购设备的完整报价、详细资料（要求设备配置配件、设备品牌、生产厂家、备品备件、产品技术参数完整等）、保质期、售后服务、供货周期、保修承诺、企业资质、业绩报表等。
5、标书发放单位：郑州机械研究所有限公司
6、标书发放方式：登录郑州机械研究所有限公司官网，在信息公开中的招标采购信息中查询。
公司网址：http://www.zrime.com.cn/
7、标书发放时间：2024年8月8日
8、投标截止时间：2024年8月15 日
9、投标方式：快递或当面递交。标书 1 份正本， 4 份副本，外套封口处应加盖公章。 
10、评标开始时间：2024年8月15日（暂定）。
11、评标地点：郑州高新技术产业开发区科学大道149号
12、联系电话：0371-67710767   传真：0371-67449148
13、联系人： 郭 峰  13837188533    
电子邮箱E-mail ：feng_0164666@163.com
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二、投标须知
1、投标人须为中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照；具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（及以上）或输变电工程专业承包三级（及以上）资质，同时具有电力设施施工《承装（修、试）电力设施许可证》承装三级（及以上）、承试三级（及以上）、承修三级（及以上）资质，具备有效的安全生产许可证。
2、投标采购设备必须为全新设备。
3、投标报价为含税到厂价，包含向电力公司报批电力增容手续、设备采购、设备运输、安装、试验、调试、验收等全部费用。
4、售后服务：设备质保期至少1年，保修期内设备出现故障，售后服务人员应24小时内到现场维修。
5、付款方式：承兑，分批支付。
1）合同签订后5日内，预付工程款30%；
2）安装调试验收正常运行后，开具全额增值税发票后付60%；
3）设备正常运行一年后支付剩余10%的工程款。
6、本项目工期为：45个日历天。

三、 采购人需求
1.项目改造路径示意图
1）科大园区双电源改造路径示意图：

[image: 73deb36c96c59a755e1983888897389]

市政第二路电源引入路径图





[image: 69688debf36cd13431b38d6020f7c45]

1#中心配平面示意图
2） 1600KVA电力增容路径示意图：


[image: 1e92d399bfdb35905b47fa3d1c70a37]
增容路径图

[image: b707f89df1267617e9ba9708d7a43e3]
2#区域配平面示意图


3） [bookmark: _GoBack]车间低压动力电改造路径示意图：
[image: e70bcc6aff9edd3a64459e26f99f4ea]
	
	
	
	
	




2.项目改造报价清单
此选材报价清单仅作参考，各投标单位可根据实际情况进行优化。
	
1）科大园区键合线车间供电改造项目报价汇总

	序号
	名  称
	型 号
	单位
	数量
	合价
	备注

	一
	工程费总计
	
	项
	1
	
	

	1.1
	科大园区双电源改造合计
	
	项
	1
	
	

	1.2
	键合线项目1600KVA电力增容合计
	
	项
	1
	
	

	1.3
	键合线车间低压动力电改造合计
	
	项
	1
	
	




	2）科大园区双电源改造报价清单
	

	序号
	名  称
	型 号
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌
厂家
	备注

	一
	外网部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	高压柜改造
	KYN28A-12
	台
	1
	
	
	
	

	2
	高压柜
	KYN28A-12
	台
	6
	
	
	
	

	3
	10KV母线桥
	TMY-3*（80*10）
	m
	10
	
	
	
	

	4
	模拟板
	
	套
	1
	
	
	
	

	5
	电缆沟
	含电缆支架、 钢盖板
	m
	23
	
	
	
	

	6
	高压电缆
	ZR-YJV22-8.7/10-3*300
	m
	435
	
	
	
	

	7
	电缆终端头
	3*300铜芯(冷缩)
	套
	2 
	
	
	
	

	8
	电缆中间头
	3*300铜芯(熔接)
	套
	1 
	
	
	
	

	9
	线路故障指示器
	
	套
	2 
	
	
	
	

	10
	通管
	
	m
	270 
	
	
	
	

	11
	顶管
	MPP-180
	m
	1300 
	
	
	
	延长米

	12
	电缆井
	
	座
	1 
	
	
	
	

	13
	施工费
	
	项
	1
	
	
	
	

	14
	试验、调试
	
	项
	1
	
	
	
	

	二
	设计费
	
	项
	1
	
	
	
	

	三
	监理费
	
	项
	1
	
	
	
	

	四
	税前小计
	
	项
	1
	
	
	
	

	五
	税金
	
	项
	1
	
	
	
	

	六
	外网工程费合计
	
	项
	1
	
	
	
	

	3）1600KVA电力增容报价清单
	

	序号
	名  称
	型 号
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌
厂家
	备注

	一
	1#中心配改造内容
	
	
	
	
	
	
	

	1
	高压柜
	KYN28A-12
	台
	1
	
	
	
	

	2
	小电流接地保护
	
	套
	2 
	
	
	
	

	3
	计量装置
	
	套
	2
	
	
	
	

	4
	信号箱
	
	台
	1
	
	
	
	

	5
	原有中心配接地改造
	
	项
	1
	
	
	
	

	6
	配电室预埋管
	
	根
	4
	
	
	
	

	7
	防鼠墙
	
	座
	1
	
	
	
	

	二
	2#区域配改造内容
	
	
	
	
	
	
	

	1
	变压器（铜芯）
	SCB14-1600kVA
	台
	1
	
	
	
	

	2
	高压柜就地柜
	KYN28A-12
	台
	1
	
	
	
	

	3
	低压柜
	
	台
	10 
	
	
	
	

	4
	信号箱
	
	台
	1
	
	
	
	

	5
	直流屏蓄电池
	
	套
	1
	
	
	
	

	6
	模拟屏
	
	块
	1
	
	
	
	

	7
	高压电缆
	ZRYJLV22-8.7/10-3X240
	m
	350
	
	
	
	

	8
	电缆终端头
	3*240铝芯(冷缩)
	套
	5 
	
	
	
	

	9
	线路故障指示器
	
	套
	5 
	
	
	
	

	10
	混凝土路面破复
	
	㎡
	18
	
	
	
	

	11
	沥青路面破复
	
	㎡
	28.2
	
	
	
	

	12
	人行道路面破复
	
	㎡
	3
	
	
	
	

	13
	新建2位埋管
	CPVC175
	m
	204
	
	
	
	

	14
	新建2位埋管
	SC150
	m
	56
	
	
	
	

	15
	电缆检修井
	
	座
	4
	
	
	
	

	16
	运维改造
	
	项
	1
	
	
	
	

	17
	原有电缆切割电缆头制作
	240
	套
	5 
	
	
	
	

	18
	原有电缆切割电缆头制作
	185
	套
	3 
	
	
	
	

	19
	原有电缆切割电缆头制作
	120
	套
	4 
	
	
	
	

	20
	防鼠墙
	
	座
	1
	
	
	
	

	21
	减震器
	
	套
	1
	
	
	
	

	22
	软连接
	
	套
	1
	
	
	
	

	23
	施工费
	
	项
	1
	
	
	
	

	24
	试验、调试
	
	项
	1
	
	
	
	

	二
	设计费
	
	项
	1
	
	
	
	

	三
	监理费
	
	项
	1
	
	
	
	

	四
	税前小计
	
	项
	1
	
	
	
	

	五
	税金
	
	项
	1
	
	
	
	

	六
	内网工程费合计
	
	项
	1
	
	
	
	





	4） 车间低压动力电改造报价清单
	内网车间低压部分概算清单

	序号
	名  称
	型 号
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌厂家
	备注

	一
	车间低压
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	1
	低压动力配电箱
	/
	台
	5
	　
	
	　
	设备甲供　

	2
	低压动力配电箱
	/
	台
	1
	　
	
	　
	设备甲供

	3
	低压电缆
	ZRYJV22-1kV-3x70+2x35
	m
	205 
	　
	
	　
	　

	4
	低压电缆
	ZRYJV22-1kV-3x240+2x120
	m
	570 
	　
	
	　
	　

	5
	低压电缆
	ZRYJV22-1kV-3x185+2x95
	m
	495 
	　
	
	　
	　

	6
	低压电缆头
	3x70+2x35
	套
	2 
	　
	
	　
	　

	7
	低压电缆头
	3x240+2x120
	套
	8 
	　
	
	　
	　

	9
	低压电缆头
	3x185+2x95
	套
	8 
	　
	
	　
	　

	10
	地面破复新建1位埋管
	SC150
	米
	10 
	　
	
	　
	此部分根据现场施工据实调整

	11
	电缆沟修复
	　
	处
	4 
	　
	
	　
	

	12
	7#动力柜处新建电缆沟
	　
	处
	1 
	　
	
	　
	

	13
	桥架
	300*200
	米
	105 
	　
	
	　
	　

	14
	过墙开400*300洞
	　
	米
	1 
	　
	
	　
	　

	15
	动力柜基础
	　
	座
	6
	　
	
	　
	　

	16
	施工费
	　
	项
	1
	　
	
	　
	　

	17
	试验、调试
	　
	项
	1
	　
	
	　
	　

	二
	设计费
	
	项
	1
	　
	
	　
	　

	三
	监理费
	
	项
	1
	　
	
	　
	　

	四
	税前小计
	　
	项
	1
	　
	
	　
	　

	五
	税金
	
	项
	1
	　
	
	　
	　

	六
	内网工程费合计
	　
	项
	1
	　
	
	　
	　






5）主要设备参考品牌：

	序号
	名称
	品牌

	1
	高压真空断路器
	北京北元电器有限公司
	陕西平高电力科技有限公司
	浙江天正电气股份有限公司

	2
	微机保护
	上海南自科技股份有限公司
	南京波恩自动化科技有限公司
	深圳市中电电力技术股份有限公司

	3
	低压断路器
	北京北元电器有限公司
	德力西电气有限公司
	浙江天正电气股份有限公司

	4
	变压器
	江苏东晔电气设备有限公司
	江苏星驰变压器有限公司
	河南中变电气有限公司

	5
	电缆
	河南金水电缆集团有限公司
	人民电缆集团有限公司
	三华线缆有限公司

	6
	高、低压柜
	郑州联开电气设备有限公司
	郑州华能电控设备有限公司
	索凌电气有限公司






3.技术要求
1）报价货物必须符合国家相关产品质量要求。
2）必须符合国家相关产品质量要求，报价货物需提供技术参数，应达到中华人民共和国相关行业标准。采购电力设备并能达到当地供电公司入网运行标准。
3）如型号更改要列出新、旧对应型号（新型号货物的技术参数要与原型号保持一致或优于原型号标准）。
4）报价货物的外形尺寸、安装尺寸应全符合用户的使用需求。
5）本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网公司优质工程标准。工程“标准工艺”应用率≥95%；工程“零缺陷 ”投运；工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
6）施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担；经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。
7）本工程所需材料和工程设备均由承包人提供。承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料和工程设备的质量、环保合格等证明，并对所购材料和工程设备质量负责，如有不合格的材料和工程设备，承包人必须负责更换并承担费用。承包人应按照发包人付款比例相应支付物资供应商，以确保工程顺利进行。
4.货物验收及售后服务要求
郑州机械研究所有限公司的科大园区双电源及键合线车间供电改造项目为“交钥匙 ”工程。包括从向电力公司报批增容手续完结到现场勘查、设计、采购、施工、实验、验收、交付运行、标准化配电室、售后等完整服务。
1）中标方应在项目改造合同签定后45个日历日内交货并完成安装调试。
2）交货地点：郑州机械研究所有限公司科大园区内
3）验收：中标人施工完毕后应先完成自检，保证所交验的施工水平达到国家标准；中标人自检完毕后提请甲方做现场验收，验收合格后双方签署验收报告及办理移交手续。
5.质量保证及售后服务
1）质量保证期为双方签署验收报告后的一年（12 个月）。在此质量保证期内发生的任何问题，投标人均应提供免费更换或维修服务。
2）质量保证期内，收到招标人的报修电话后，投标人应在 24 小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。
3）维修工程师赴现场后应及时对故障进行检修，对于一般故障应在 24 小时内修复；对于重大故障应在 72 小时内修复。
4）中标人应提供设备厂家联系人员的地址、Email, 电话/传真，实现中标商向业主承诺的技术支持。如有更改应及时通知用户。
5）保修期内故障件的保修期为用户收到返修件并上机测试正常之日起一年。投标方应负责支付在保修期内故障部件的返修和更换所发生的一切费用。
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四、投标文件格式










	 工程招标




投  标  文  件













项目名称：	 
投 标 人：                             （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：       年      月       日
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（一）法定代表人身份证明书

单位名称：	  
单位性质：	  
地    址 ：                                       
成立时间：           年           月            日 
经营期限：                                          
姓    名：                性别：                 
年    龄：                职务：                     
系       （投标人单位名称） 的法定代表人。
特此证明。


投标人：            （盖公章） 
日  期：       年      月      日
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（二）法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我      （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （单位名称） 的  （姓名）      为我公司的合法代理人，就         （项目名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。



代理人：      （签字）   性别 ：        年龄：       


身份证号码：                     职务：                    


投标人：                      （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）



授权委托日期：     年     月     日
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（三）投标文件技术标格式

1 、设备报价一览表
2 、系统主要技术数据和性能描述
3 、设备材料技术参数表
4 、项目施工组织方案
5 、产品制造、检验、安装及验收标准
6 、产品技术服务、售后服务的内容、措施及承诺
7 、近年来同类工程业绩
8 、上一年度财务报告
9 、资格证明材料
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